Численное моделирование пляски одиночных проводов воздушных ЛЭП by И. Сергей И. et al.
э л е к т р о э н е р г е т и к а
УДК 621.315
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЯСКИ 
ОДИНОЧНЫХ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ л э п
Докт. техн. наук СЕРГЕЙ И. И., инж. КЛИМКОВИЧ П. И.
Белорусский национальный технический университет
Инж. ЦВЕТКОВ Ю. Л.
ЗАО «Электросетьстройпроект» (Москва)
Типичными условиями пляски являются сочетания односторонних го­
лоледных отложений на проводах толщиной от 3 до 20 мм [1] или от 0,1 до 
1,0 диаметра провода [2] и скоростей ветра 6...20 м/с, направленных под 
углом 45...90° к оси линии. При увеличении толщины гололеда больше 
диаметра провода пляска прекращается [2]. 98 % пляски проводов прихо­
дится на одно-, двух- или трехполуволновые колебания преимущественно 
в вертикальной плоскости [2]. Около 40 % всех гололедных аварий на ЛЭП 
обусловлены воздействием пляски проводов. Однако, по данным СИГРЭ, 
до сих пор отсутствует надежный метод предотвращения и ограничения 
пляски проводов. Общирную программу исследований пляски проводов 
воздушных ЛЭП осуществляют влиятельные международные энергетиче­
ские организации: СИГРЭ, энергокомпании' США, Канады, Европейского 
Союза, Японии и России.
Наиболее актуальными практическими задачами изучения пляски про­
водов являются определение максимальных амплитуд колебаний, динами­
ческих усилий в элементах линий, а также разработка эффективных и эко­
номических средств ее подавления и предупреждения повреждений. 
Определение максимальных амплитуд пляски имеет большое практиче­
ское значение для выбора расположения проводов на опоре и определе­
ния их возможного приближения во время пляски к земле и пересекаемым 
объектам. Наибольшее число случаев пляски приходится на ВЛ 35 
и 110 кВ в пролетах от 100 до 200 м [3]. В большинстве случаев одно- 
и двухполуволновые колебания с двойной амплитудой не превыша­
ют 4 м. На ВЛ 220 кВ наблюдалась пляска с двойными амплитудами
3...6м[3].
Возбуждение и поддержание пляски проводов обусловлены асим­
метричным гололедным осадком на них. Он играет основную роль в из­
менении подъемных сил и моментов, действующих на колеблющиеся
провода. Для исследования характеристик пляски в статье использованы 
уравнения динамики проводов при отсутствии волны тяжения вдоль про­
вода в пролете. При таком подходе колебания проводов в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, а также крутильные описываются следующи­
ми уравнениями [4]:
, S Эу, 
dt  ^ р Эг
э^е
dt^
Э0/lCOS0r:| — I = —1 Т ^ ^ + Р ,
ЭЧ , 8
dt  ^ р
о э 0^ . . . f 00f  if,— + Acos0, ^ - A s . n 0, |^ - J Т ^  + Р
( 1)
COS0/
dt^
f- -  sin 0/ Э^Ус
дГ
. Э0
Э^ 0
ds^
- G J  + +Л/р,
где , z^ . -  проекции радиуса-вектора положения оси жесткости провода; 
7 , 0 , р -  модуль тяжения, угол кручения и масса одного метра провода 
соответственно; 5 -  коэффициент демпфирования колебаний; h[hy,hj^ -  
эксцентриситет провода; 0  ^= 0  ^+ 0 -  начальный угол оледенения про­
вода); Ру, ~ проекции суммарной силы на единицу длины провода; -  
момент инерции кручения провода, покрытого гололедом; -  коэффици­
ент трения кручения провода; GJ -  его крутильная жесткость; -  аэро­
динамический момент на единицу длины провода; -  момент, создавае­
мый эксцентричной силой тяжести единицы длины провода.
При пляске проводов изменения аэродинамических сил и момен­
тов, действующих на провода с односторонним гололедом, обусловле­
ны изменением угла атаки, который определяется по следующему выра­
жению:
0а = 0o + ^ + a rc tg ^ , (2)
где 00 -  начальный угол оледенения провода; V -  скорость ветра;
Vг = V ~ вектор результирующей скорости провода.
dt '
Аэродинамические силы и момент определяются в функции скорости 
V, [4]:
F,=0,5p,V,D{v^Ci,+V,,C^y,
F ,= 0 ,5 p ,V ,£ ){v ,,C o + V „ cJ ;
(3)
где С д, Cl, Сд^  -  аэродинамические коэффициенты лобового сопротив­
ления, подъемной силы и аэродинамического момента; D -  диаметр про­
вода; Рд -  плотность воздуха.
При построении математической модели используются аэродинамиче­
ские характеристики (АДХ): Сд, = /(в а ) ; Со = /(0„) и Q  = /(e „ ) , полу­
ченные опытным путем для двух сечений проводов [5, 6] (рис. 1).
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Рис. 1
Математическая модель пляски одиночных проводов включает уравне­
ния динамики проводов, поддерживающих гирлянд изоляторов в промежу­
точном и натяжных (анкерном) пролетах. При совместном решении урав­
нений математической модели краевые условия для проводов определяют­
ся из уравнения движения установленных по концам пролета гирлянд. Для 
нахождения начального положения провода используются уравнения ста­
тики, полученные из уравнений их динамики исключением производных 
по времени. Вычислительный эксперимент проводится с помощью разра­
ботанной компьютерной программы (КП) GALSINGL, в которой реализо­
ван численный метод расчета пляски проводов воздушных ЛЭП на основе 
уравнений (1). Она позволяет найти амплитуды колебаний проводов при 
пляске, максимальные и минимальные тяжения, а также определить харак­
тер процесса: развитие автоколебаний или их затухание. В целях определе­
ния аэродинамических коэффициентов создан каталог опытных АДХ:
c „ = / ( 0j ; Q = / ( e j H C ,  = / ( 0j .
Для оценки достоверности расчетов по разработанной КП проводится 
ИХ сравнение с данными японских исследователей, опубликованными в [5], 
для провода АС-95/16 в пролете длиной 100 м. Для возбуждения пляски 
используется пусковой импульс ветра. Запуск автоколебательного процес­
са выполняется при начальном угле оледенения, равном 90°, и V = 10 м/с. 
Сопоставление результатов численного расчета и данных [5] приводится на
рис. 2 и 3. Наблюдается подобие вертикальных колебаний и траекторий 
движения проводов. Разница в амплитудах пляски составляет не более 
15 %. Более близкое совпадение результатов возможно при наличии всех 
данных о физико-механических параметрах провода и условиях расчета.
Рис. 2. Колебания проводов в вертикальной плоскости: 1 -  расчет по КП; 2 -  [5]
Рис. 3. Траектории движения проводов: а -  расчет по КП; б -  [5]
Существенное влияние на динамические характеристики пляски прово­
дов оказывает профиль гололеда. Выделяются четыре семейства профилей; 
эллипс, клин, трапеция и случайные профили [7]. В каждом из них разли­
чают серии одной и той же относительной кривизны (относительная кри­
визна профиля -  отношение максимальной кривизны профиля к его высо­
те). Наибольшее применение в мировой практике получили АДХ первого 
типа, которые успешно используются в Бельгии, Японии и России. При 
этом наблюдается хорошее согласование результатов численного расчета с 
экспериментальными данными.
В расчетах параметров пляски одиночных проводов использованы две 
АДХ зарубежных авторов: Nigol [5] и Lilien [6]. Первая из них обеспечива­
ет моделирование пляски проводов при расположении гололедного осадка 
с подветренной стороны (при Oq « 90...115°), а вторая позволяет найти ди­
намические характеристики пляски при расположении гололеда с навет­
ренной стороны провода. Результаты расчета пляски одиночных прово­
дов ВЛ 35...220 кВ номинальных сечений, применяемых в пролетах
100...300 м, приводятся в табл. 1. Получены двойные амплитуды верти­
кальных колебаний , максимальные тяжения и углы закручивания 
проводов 0,^ ,^  для указанных пролетов различной длины I при разных %, 
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начальных тяжениях Tq и скоростях ветра. Двойная амплитуда вертикаль­
ных колебаний в соответствии с данными табл. 1 изменяется в диапазоне 
0,5...4,0 м, а относительные изменения максимальных тяжений достигают 
двукратной величины. Максимальные углы закручивания проводов нахо­
дятся в диапазоне 15...80°. В одном случае (табл. 1) наблюдалась трехпо­
луволновая пляска. По сравнению с однополуволновой пляской 
уменьшилась на 50 %, а Г„их -  в 2 раза. Наибольшие колебания с характе­
ристикой Nigol (рис. 1) имели место в пролете 300 м с проводом АС-300/39 
при Tq = 3000 даН, Qq = 98° и V = 20 м/с (табл. 1).
Таблица 1
Результаты численного моделирования пляски 
одиночных проводов воздушных ЛЭП 35...220 кВ
Марка
провода
Результаты расчета
/, м Го, даН V,m/c /о*. М во, град. W /o .  
О. е.
Гщах»
даН m^in> ДйН
т^ах»
Град.
С использованием АДХ [5]
100 АС-70/11 270 20 1.5 93 0,8 470 160 27
120 АС-95/16 350 20 1,97 94 0,76 535 230 35
180 » 500 20 3,12 98 0,49 770 310 50
100 АС-120/19 400 15 1,78 90 0,67 720 150 30
160 » 750 20 2,43 95 0,57 1000 590 38
220 АС-150/24 1400 20 3,02 90 0,45 1880 1165 70
300 » 2500 10 3,15 90 0,41 2675 2350 75
200 АС-240/56 1720 20 3,82 100 0,26 2230 1410 60
300 » 2500 20 6,0 100 0,27 3290 2100 62
300 АС-300/39 3250 10 4,78 90 0,39 3850 2680 36
300 » 3000 20 5,18 98 0,36 3850 2270 65
240 » 2000 20 4,98 98 0,37 2890 1580 60
С использованием АДХ [6]
100 АС-95/16 400 10 13,7 -140 0,91 735 100 17
150 » 500 20 2,45 » 0,22** 760 320 83 .
200 » 750 10 2,9 » 0,64 1050 665 52
100 АС-150/24 400 » 2,2 » 0,7 915 100 15
100 » 325 » 2,7 » 0,16*** 500 160 9
150 » 600 » 3,28 -137 Q 44#>к4« 1270 320 54
250 » 1200 » 4,55 -140 0,67 1910 490 50
200 АС-240/56 2000 » 3,32 » 0,98 3530 550 16
250 » 3000 » 3,45 » 1,1 4545 2040 25
300 АС-300/39 3500 » 4,45 » 0,9 4955 2525 40
250 » 3000 » 3,6 » 0,94 4410 1080 25
* -  стрела провеса провода;
** -  трехполуволновая пляска;
*** -  многополуволновая пляска.
Более существенными максимальными амплиту­
дами колебаний и тяжениями проводов характеризу­
ется пляска, полученная с использованием АДХ, 
заимствованной из [6]. Диапазон двойных ампли­
туд колебаний составляет 2...4 м, что соответствует 
наблюдаемым на ЛЭП 110...220 кВ величинам 
[1](рис.4).
Рис. 4. Траектория движения провода АС-300/39: / = 300 м; 
Г(, = 3500даН; V= 10 м/с
В Ы В О Д Ы
1. Разработан универсальный численный метод расчета динамических 
характеристик пляски одиночных проводов воздушных ЛЭП напряжением
35...220 кВ, основанный на уравнениях движения и вращения гибкой нити 
и опытных АДХ проводов с асимметричным гололедным осадком. Состав­
лен каталог опытных АДХ проводов, который положен в основу компью­
терного расчета пляски. Результаты расчетов различных динамических ха­
рактеристик пляски согласуются с данными японских и бельгийских спе­
циалистов.
2. Вычислительным экспериментом по КП получены параметры пляски 
одиночных проводов воздушных ЛЭП напряжением 35...220 кВ, близкие к 
результатам измерений на реальных воздушных ЛЭП. Полученная база 
данных может быть использована при разработке технических требований 
на линейную арматуру, обеспечивающих ее надежную работу в условиях 
эксплуатации.
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